空调系统调查表

填表人：                                        日期：     年     月     日
	一、项目概况

	1. 
	用户名称：
	

	2. 
	项目地址：
	

	3. 
	用户企业所有制性质：
	

	4. 
	用户企业是否盈利：
	
	是否享受政府补贴：
	

	5. 
	供冷面积：
	2000㎡
	楼层高（层/米）：
	单层

	6. 
	供冷时间：
	     6 月    1 日~     9 月   31  日

	7. 
	夜间及周末是否供冷：
	是

	8. 
	每度电价或分段电价：
	0.54元
	尖峰：
	峰：
	平：
	谷：

	9. 
	供冷季单位面积供冷能耗：
	120W

	10. 
	用户在1-3年内有什么更新或升级空调系统的计划：
	无

	11. 
	运行负责联系人
	
	电  话
	

	二、空调系统概况  1溴化锂吸收式  2直燃机  3离心机  4螺杆机  5活塞机  6风冷机  7风冷热泵机

	（一）主机参数
	类型一：
	类型二：
	类型三：

	1.
	主机类型：
	水冷螺杆式冷水机组
	水冷螺杆式冷水机组
	

	2.
	主机厂家：
	台佳
	台佳
	

	3.
	主机型号：
	RSW-220-2
	RSW-200-2
	

	4.
	主机制冷量：（RT）
	786KW
	716KW
	

	5.
	冷冻水额定流量：
	
	
	

	6
	冷机运行设定温度：
	/
	/
	/

	
	冷冻水供、回水温度范围（实际运行）
	5月
	℃~  ℃
	6月
	10℃~  14℃
	7月
	10℃~  14℃

	
	
	8月
	10℃~  14℃
	9月
	10℃~  14℃
	10月
	℃~  ℃

	7
	冷却水额定流量：
	
	
	

	8.
	冷却水供、回水温度范围（实际运行）
	5月
	℃~  ℃
	6月
	℃~  ℃
	7月
	℃~  ℃

	
	
	8月
	℃~  ℃
	9月
	℃~  ℃
	10月
	℃~  ℃

	9
	冷机额定功率：
	152KW
	139KW
	

	10
	冷机最大运行负荷：ABC电流
	
	
	

	11
	冷机运行最高效率%：
	
	
	

	12
	台    数：
	1
	1
	

	13
	分水器温度：
	
	
	

	14
	集水器温度：
	
	
	

	15
	分水器支路（分别为那些用户端）：

	16
	运行台数：
	1
	1
	

	17
	每台日开关机运行时间：
	
	
	

	18
	每台年运行时间：
	
	
	

	19
	主机是否进行过蒸发器、冷凝器的清洗
	□是        □否

	（二）辅机参数
	类型一：
	类型二：
	类型三：

	1.
	水泵类型：
	一次循环泵（冷热水）
	二次循环泵（冷热水）
	冷却水泵

	2.
	水泵型号
	
	
	

	3.
	水泵厂家
	EAST
	
	

	4.
	电机额定功率：
	22KW
	
	

	5.
	电机额定电流：
	43.2A
	
	

	6.
	电机实际运行电流：
	
	
	

	7
	电机额定电压：
	380V
	
	

	7.
	水泵额定流量：
	176m³/h
	
	

	8.
	水泵额定扬程：
	20m
	
	

	9
	水泵实际扬程：
	
	
	

	10.
	阀门开度%：
	
	
	

	11
	水泵安装方式：
	串联  并联
	串联  并联
	串联  并联

	11.
	台    数：
	3
	
	

	12.
	运行台数：
	2
	
	

	13.
	是否做过变频：
	无
	
	

	14
	变频厂家型号：
	无
	
	

	15
	变频水泵对应关系
	无
	
	

	16.
	水泵前后压力：
	
	
	

	18.
	冷冻机与循环泵是否联控：
	□是        □否

	（三）冷却塔参数
	类型一：
	类型二：
	类型三：

	1.
	冷却塔类型：
	
	
	

	2.
	冷却塔总塔数：
	
	
	

	3
	冷却塔外形：方  圆
	圆
	
	

	4
	冷却塔处理水量
	70m³
	
	

	5
	每塔风机数：
	2台
	
	

	6
	风机额定功率：
	3KW
	
	

	7
	电机额定电流：
	
	
	

	8
	额定流量：
	
	
	

	9
	运行台数：
	2
	
	

	9
	正常运行冷却回水温度及与之匹配开启风扇台数
	
	
	

	10
	冷却塔风机配电方式：

	11
	冷却塔安装位置：

	（四）末端设备参数

	1.
	末端设备类型厂家：
	□空调机组        □风机盘管

	2.
	空调机组新风机组共计台数：

	3.
	新风机组电机功率11kw以上台数：  3  

全年每日平均运行时间（小时）：20h
	新风机组夏季、冬季送风设定温度
	夏季
	冬季

	
	
	
	
	

	4
	空调机组电机功率11kw以上台数：6
全年每日平均运行时间（小时）：10
	空调机组夏季、冬季送风设定温度
	夏季
	冬季

	
	
	
	
	

	5
	楼层温度：一层        ；五层：         ；十层：       ；顶层（非设备间）：       

	6
	风机盘管数量（台）：

	7
	空调机组新风机组是否实现通过楼宇自控自动启停及温度设置：
	□有            □无

	8
	空调机组新风机组11kw以上大功率电机是否做过变频：
	□有            □无

	9
	空调机组新风机组是否在最近3年内进行过表冷器及过滤器清洗： 
	□有            □无

	
	是否有计划进行清洗：
	□有            □无

	10
	空调设备何时投入使用（年）：

	（四）能源价格：

	1.
	能耗类型：
	□电   □柴油  □天然气  □蒸汽  □热水  其他请注明_______

	2.
	能耗单价：
	

	3.
	空调系统能耗量：
	

	4.
	全年制冷费用：
	

	5.
	是否有空调系统每天/每月能耗记录
	

	（五）其他系统信息

  1.中央空调机组是否为单独供电？  □是    □否 有无独立的电计量装置   □有    □无
2.中央空调系统设备做过节能改造？□冰蓄冷      □水蓄冷   □气候补偿 □其他请注明___无____

3.出回水温度传感器类型：□热电阻 □热电偶 □其他（请注明：         ）量程范围：    ℃~    ℃

4.分水器阀开度      %   集水器阀开度      %

  5.末端装置流量调节： □温控调节     □不可调节    □其他（请注明_______）

6.空调系统是否与楼宇控制系统相联系□是           □否          □无楼宇控制系统

7.楼宇控制厂家

□Honeywell    □Johnson Controls   □Siemens  □其他（请注明_______）

8.冷机的调节模式？启动时间或条件：                停止时间或条件：                

9.新风机、空调机的调节模式？□楼宇自控系统调节

□人工启停 启动时间或条件：                停止时间或条件：                
10.空调系统维保厂家联系方式。                                           
（六）冷水机组加装过哪些传感器及测量仪表？

□冷冻水出水温度   □冷冻水回水温度     □室外温度    □室外照度   

□冷却水出水温度   □冷却水回水温度     □冷冻水流量  □冷冻水流量

其他请注明：_______________________

（七）其他资料

1. 冷机、一次泵布局图。

2. 冷机7月、12月份运行日志。

3. 请选择与之相匹配的冷冻系统及冷却系统图。

□1                                    □2
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